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PROTOKOL O ZKOUSCE
¢. 39-16937/M

Vyrobek: Hasivo

Typové oznaéeni:  MG-Li-HZS

Objednatel: GLACI-AID s.r.0.
Piikop 838/6 |
602 00 Brno - Zabrdovice |
Ceska republika
IC: 05279844

Vyrobce: GLACI-AID s.r.o.
Prikop 838/6
602 00 Brno - Zabrdovice
Ceska republika

Odpovédny pracovnik: Ing. Jaromir Cermak Ph.D.

Datum vydani protokolu: 2023-02-28

1% SZU, s.p.

Rozdélovnik:
zaelov 1x objednatel

Bez pisemného souhlasu szU se nesmi protol§0| reprodukovat jinak nez cely. )
Vysledky zkousek a ovéreni se tykaji pouze zkousenych vyrobki ve stavu, v jakém byly pfijaty nebo pfedloZeny.

Zkusebni laboratof nenese zodpovédnost za data dodana zakaznikem uvedena v protokolu.
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l. Popis zkouseného vyrobku

Hasebni smés MG-LI-HZS a karbamidu

Je urc‘,epa pro nasazeni s béznou pozarni technikou (p&novymi pfimésovaci) pouzivanou véemi HZS i SDH a
to za UCelem zefektivnéni pozarnich zasahl, zejména pfi krizovych aplikacich (pozary tukl a olejl
v kuchynich, pozary elektromobill a hybridnich vozidel, pozary vozidel se zaklinénymi osobami, kde je
prioritou co nejkratsi doba haseni a vysoka Gvodni sila haseni, rozsahlé pozary ropnych latek, lesni poZary a
ostatni rozsahlé pozary.

U tohoto hasiva je mozneé si dle procenta pfimiseni zvolit pozadovanou hasebni smés dle cile haseni, a to od
vykonného smacedla az po velmi u¢inné hasivo pro hageni tuki a oleju, lithium-iontovych a lithium-Zelezo
fosfatovych akumulatorl a jako smés pro krizové aplikace.

Toto hasivo je urcené pro hadeni mnoha typu pozarl, zejmeéna pi zdolavani pozari kombinovanych, kdy hofi
velké mnozstvi riznych pozarnich tfid a tim padem je docileno odstranéni slozitosti hasebniho zasahu
vybérem vhodné volby hasiva.

Il. ZkousSeny vzorek

Ev. &. SZU Nazev vyrobku Datum pfijeti
0221.23.37975.001-006 | MG-Li-HZS 2023-02-23

Prohlidku, zkousky a ovéfeni proved| Bc. Lukas Blaha ve zku3ebné SZU, s. p.
Zkousky byly provedeny s vyuzitim méficich a zkusebnich zafizeni s platnou kalibraci.

Popis zpusobu odbéru vzorkl: Vzorky byly vybrany a dodany objednatelem, zku$ebna neodpovida za odbér
vzorku.

lll. Mérfici a zkusebni zafizeni

c. Nazev Inventarni cislo
11 Stopky ME 563
|2 Vihkomér na dfievo 114399

3. | Svinovaci metr ocelovy ME 450
4 | Digitaini teplomér, vihkomeér 118192

IV. Metody, vysledky zkousek a ovéreni

Vyhodnoceni
¢. |Pfredmét zkousky |Pozadavek Metoda zkousky Podklady zkousky/
ovéreni *
1, |Mclen] hasicl SN EN 3-7+A1:2008 | SSNEN3-T+A12008. | ono s 3 4 +
" | schopnosti ¢l 15
*) Vyhodnoceni / vyrok o shodé: N
s Pozadavek spinén 0......Netyka se
=ssass Pozadavek nespinén ) Nehodnoceno
Poznamka:

Dale uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou souCinitelem nejistoty meéteni a koeficientu rozsifeni k=2, co2
pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%.

V ptipadé, ze je uvadén vyrok o shod&, pouzije se rozhodovaci pravidio die ILAC-G8:09/2019 ¢I. 4.2.1 - binérni
vyrok pro pravidlo jednoduchého piijeti.
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Efedmét zkousky: Méreni hasici schopnosti
s:st,szu?azev zkusebniho | ) 028 Meéteni hasici schopnosti
Metoda zkousky: CSN EN 3-7+A1, &I. 15
Zkouseny vzorek: Hasebni smés MG-LI-HZS a karbamid
Pouzité méFici zafizeni: Viz kapitola 11|
Etum zkousky: 2023-02-23
Misto zkousSky: Rajhrad B

Hasici schopnost pro pozary tridy A (EN 3-7:2004+A1:2007, 15.2)
Zkouseny vzorek: vz.&.: 1, 2; hasivo: MG-LI-HZS a karbamid 6%, jmenovita napli: 9l

Zkouska &/ Vzorek & 11 I 2/2 l 33
Velikost zkusebniho objektu 13A
Vihkost zkusebnich hranol(: naméfeny pramer (%) 13,7 ] 13,7 | -
Pozadovano (%) 10 az 15
Skuteéna teplota okolniho prostredi ve zkusebni mistnosti (°C) 10 , 12 l -
Pozadovana teplota ve zkusebni mistnosti (°C) 0az 30
Minimalini koncentrace kysliku zaznamenana v pribéhu zkousky (%) 22,2 l 21,3 ] -
Pozadovana koncentrace kysliku (%) >19
Zkusebni pozar uhasen: (ano/ne) ano ano -
Naméfena doba pro uhaseni pozaru (min:s) 0:54 0:56 -
Pozadovano < 5 min pro < 21A; < 7 min pro > 27A <5
Dosazena zkusebni hasici schopnosti — pozary tiidy A 13A
Minimaini pozadovana hasici schopnost — pozary tridy A 13A

ano

Shoda s 15.2 (ano/ne) (%)

3) Podle tabulky 3 nebo 4 v 6.4.2.
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Hasici schopnost pro pozary tfidy F (EN 3-7:2004+A1:2007, 15.3)
Zkouseny vzorek: vz & : 4, 5; hasivo: MG-LI-HZS a karbamid 6%, jmenovita napln: 21

[ Zkouska &/ Vzorek & wa | 25 | 36
Velikost zkusebniho objektu 75 F
Skuteéna teplota okolniho prostiedi (°C) 12 , 1 ] s
Pozadovana teplota okolniho prostredi (°C) 0az30
Naméiena doba pro dosazeni samovzniceni (h:min) 1:33 ’ 1:41 I —
Pozadovana doba pro dosaZeni samovzniceni (h:min) <3 h 30 min
Namérena teplota samovzniceni (°C) 338 I 343 l —_
Pozadovana tepiota samovzniceni (°C) 330 az 380
Uplné vyprazdnéni obsahu hasiciho pfistroje bez preruseni (ano/ne) ne ne —_
Zbytkové mnozstvi (1) 0,92 0,89 —
Naméiena doba pro uhaseni pozaru (min:s) 0:34 0:32 —_
Pozar uhasen (ano/ne) ano ano -
Hofici material vystriknut (ano/ne) ne ne —
Opakované vzniceni do 20 min (ano/ne) ne ne o
Zbyly olej po uhaseni (ano/ne) ano ano -—
Zjisténo zvétseni plamen( (ano/ne) ne ne -
Dosazena zkusebni hasici schopnost — pozary tfidy F 75F
Minimalni pozadovana zkusebni hasici schopnost — pozary tiidy F 5F
Shoda s 15.4 (ano/ne) (*) ano
2) Podle tabulky L.1 v pfiloze L.

(=2 ;‘/
Zkousel: Bc. Lukas Blaha Datum: 2023-02-28 Podpis: (\/k
N ) s

Prezkoumal . ~ . . .. S
asc’“";"i = PERUDEDS _ DPetumy 20230228  Podpiss Z&

V. Seznam pouzitych podkladi

* Objednavka ze dne 2023-02-08 (ev. ¢. objednavky B-78580 doruéené dne 2023-02-14)
* Smlouva ¢. B-78580/39

* Bezpe&nostni list Hasebni smés MG-LI-HZS a vody/karbamidu, datum revize: 2022-10-05

Protokol zpracoval: Bc. Lukas Blaha

Protokoal schvalil: Bc. Petr Kubéna
Vedouci zkusebny mechanickych zatizeni

- Konec protokolu —
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